
YDYp 3/4x1,5 S 301B 10A
Ob. 2

pokój trenera, wc trenera, serwer

YDYp 3/4x1,5 S 301B 10A
Ob.1

przedsionek, korytarz nr 3, magazyn

YDYp 3/4x1,5 S 301B 10A
Ob. 3

szatnia nr 5

YDYp 3x2,5 P 312 B-16-30-AC
Ob. 4

korytarz nr 3, magazyn

275/15 - 4szt.

5 x LgY 10 do TE-02

w RVS 47

FR 103/63

ETITEC C

lampki 230V~ - 3szt.
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YDYp 3x2,5 P 312 B-16-30-AC
Ob. 5

pokój trenera

YDYp 3x2,5 P 312 B-16-30-ACYDYp 3x2,5 P 312 B-16-30-AC
Ob. 6

serwer

YDYp 3x2,5 P 312 B-16-30-AC
Ob. 7

szatnia nr 5

YDYp 3x2,5 P 312 B-16-30-AC
Ob. 8

wentylator serweraP
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