
LEGENDA
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna

PrJ
800x160 - przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa

- przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowaPrW
800x160

- anemostat nawiewny (AN), kratka nawiewna (KN)

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna
- instalacja ciepła technologicznego prowadzona w izolacji z wełny mineralnej

- anemostat wywiewny (AW)AW
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W1

RZUT PARTERU

dz. 51/3 ob. Nowa Wieś, ul. Moniuszki 22, Nowa Wieś

Malborska, 82-200 Malbork

Gmina Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

29.01.2019

PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

FUNKCJA NR NAZWA POWIERZCHNIA

G 1 SALA

GIMNASTYCZNA

199.76 m²

G 2 ŁAZIENKA 9.37 m²

G 3 ŁAZIENKA 9.47 m²

G 3 KOMUNIKACJA 44.69 m²

G 5 SZATNIA 18.28 m²

G 5 SZATNIA 19.15 m²

G 6 MAGAZYN 14.96 m²

G 7 WC TRENERA 5.98 m²

G 8 P. TRENERA 11.65 m²

G 9 SERWER. 2.11 m²

G 10 PRZEDSIONEK 7.84 m²

G: 11 343.26 m²

P 1 SALA 1 51.33 m²

P 2 SALA 2 48.97 m²

P 3 ŁAZIENKA 17.5 m²

P 4 MAG. SPRZĘT. 4.32 m²

P 5 WC NAUCZ. 4.07 m²

P 6 MAG. SPRZĘT. 4.08 m²

P 7 KOMUNIKACJA 43.61 m²

P 8 PRZEDSIONEK 8.68 m²

P 9 POM. SOCJALNE 9.2 m²

P 10 POM. DYSTR.

JEDZENIA

8.6 m²

P 11 KOTŁOWNIA 12.01 m²

P: 11 212.36 m²

SL 1 SALA LEKCYJNA 1 54.48 m²

SL 2 SALA LEKCYJNA  2 49.64 m²

SL 3 SALA LEKCYJNA  3 53.07 m²

SL 4 WC DLA NP 4.21 m²

SL 5 POM. ŚR. CZYST. 2.49 m²

SL 6 WC MĘSKIE 9.11 m²

SL 7 WC DAMSKIE 9.75 m²

SL 8 KOMUNIKACJA 89.09 m²

SL: 8 271.83 m²

SW 1 SZATNIA 18.12 m²

SW 2 ŚWIETLICA 38.46 m²

SW 3 Aneks Kuchenny 14.33 m²

SW 4 Komunikacja 40.98 m²

SW: 4 111.89 m²

Grand total: 34 939.33 m²
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